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Batchnr.:

Kundenr.:

Modt. dato:

Svenstrup Vandværk A.M.B.A.

Lyngvej 10

8450 Hammel

Att.: Formand 22.04.2026

Valideringskode: 0EF7412E8D

Eurofins Miljø Vand A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4256

CVR/VAT: DK-29822980

Analyserapport
Prøvested: Svenstrup VV - Møgelbyvej 85, taphane, zone 3  -  78406  -   / 4711003091

Møgelbyvej 85, 8472 SporupUdtagningsadresse:

Prøvetype: Drikkevand -  Gruppe A parametre

Prøveudtagning: 12:04kl.22.04.2026

Prøvetager: DSN5Eurofins Miljø Vand A/S

Analyseperiode: 22.04.2026 - 27.04.2026

Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel

(%)

Enhed DL. MetodeKravværdier835-2026-

81615640 Min. Max.

Oplysninger fra prøvetager

Forgæves prøvetagning 22-04-2026 Prøvetagning

Prøvetager har forsøgt at ringe og banke på

Batchkommentar:

Kopi til:
Svenstrup Vandværk A.M.B.A., Johnny P. Bay, Lyngvej 10, 8450 Hammel

Kirsten Nottelmann

Kundecenter

Tlf:

27.04.2026

Kunderådgiver Eurofins Miljø Vand 

A/S

70224256

rentvand@etn.eurofins.com

Scan QR koden

I tvivl om ægtheden?

Eller gå til:

https://reports.et.dk.eurofins.com

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

11Side af

Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):σ
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